
３.仕　様

１.特　長

(1) 通信線から侵入する雷サージ等の異常電圧より機器を保護します。

(2) 急峻な雷サージに対しては、速い応答速度で電圧を制限します。

２.接続方法

2 ※雷は、自然現象であり、保安器を設置した場合も残念ながら絶対に雷害発生が抑えられる

被害の程度は軽微なものとなります。

とは限りません。保安器を設置することにより被害の発生頻度を激減させることができ、最悪
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②線路側端子Ｌ　　：線路側の通信線を接続します。

③機器側端子Ｔ　　：機器側の通信線を接続します。
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①接地端子 Ｅ
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ご使用前には、必ずこの取扱説明書をお読みくださいますようお願い申しあげます。

接地線は図のように渡り接地をしてください。また、出来るだけ短く配線し太い線

(5.5mm 以上)をご使用ください。

接地は、良好な接地（接地抵抗１０Ω以下が好ましい）をとってください。

①接地端子Ｅ　　　：機器接地ＥＤおよび機器ＦＧ端子に接続してください。

※製品改良により、形状及び仕様を予告なく変更する場合がありますので御了承ください。

接続しないでください
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このたびは、通信用保安器SP5W2C4Bをご採用いただき誠にありがとうございました。
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