
同軸用ＳＰＤ ＬＰ－２－ＥＢ－Ｐ 取扱説明書 
 
このたびは、同軸用ＳＰＤ ＬＰ－２－ＥＢ－Ｐをご採用いただき誠にありがとうございました。 
ご使用前には、必ずこの取扱説明書をお読みくださいますよう、お願い申し上げます。 
 
 
１．安全上のご注意 
  ここに記載した注意事項は、安全にご使用していただくための重要な内容です。 
  注意事項のレベルを[警告]と[注意]に区別しています。 
 
 
 
 
 
 
    警 告 
    ・水に濡らさないでください。 
     ＳＰＤに水が入らないようにしてください。濡れた手で作業をしないでください。 
     火災、感電の恐れがあります。 
    ・定格を超えた、電圧、電流で使用しないでください。 
     火災、感電の恐れがあります。 
    ・施工時には、必ず通信をＯＦＦにしてください。 
     火災、感電の恐れがあります。 
    ・ＳＰＤはしっかりと固定して設置してください。 
     線路の短絡、断線、それらに伴う、感電等のけがにつながります。 
    ・近くに落雷が発生している場合は、ＳＰＤに触れないでください。 
     感電の恐れがあります。 
 
    注 意 
    ・取扱説明書の内容をご確認の上、施工を行ってください。 
     施工不備による、通信障害、誤動作、故障の原因となります。 
    ・保護対象機器と適合するＳＰＤを選定してください。 
     選定間違いによる、通信障害、故障の原因になります。 
    ・製品を改造、分解はしないでください。 
     故障の原因となります。 
    ・設置環境が高温、多湿、粉塵、結露等の場合には、それらを考慮したＢＯＸ内に設置してください。 
     故障の原因となります。 

・ＩＮ、ＯＵＴを間違えないでください。（ＩＮ：線路側 ＯＵＴ：機器側） 
     ＳＰＤとして機能しません。故障の原因となります。 
 
２．特 長 
  (1) ＰｏＥ++（６０Ｗ）の電源重畳が可能。 

(2) 小型でも高い保護性能。 
  (3) 接地端子Ｅ１、Ｅ２を使い分けることにより、両端接地によるグランドループを防ぐ。 
  (4) 狭小スペースにも取付可能。（ＤＩＮレール（35mm 幅）に対応）※注１ 
  (5) ＪＩＳ Ｃ ５３８１－２１に対応。 
 
  ※注１ タカチ製ＤＩＮレール取付足 ＣＫＤ－８０ と取付ネジ Ｍ３×１６～２０ なべ子ネジ＋スプリングワ
ッシャー＋平ワッシャー、Ｍ３ナットを用意してください。詳細は項目４参照 
 
３．外観・構造 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

警 告  人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容です。 

注 意  人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容です。 
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４．施工について 
 ４－１．施工前に、部材が全て揃っていることを確認してください。 
   (1) ＢＮＣオスコネクタ付き７５Ω同軸ケーブル、接地用電線、圧着端子（Ｍ３用)を準備してください。 

(2) ＳＰＤには必ず接地が必要になります。機器周辺に接地端子があることを確認してください。 
 

４－２．適用電線 
 (1) ＢＮＣオスコネクタ付き７５Ω同軸ケーブル 
 (2) 接地線は、出来るだけ太い線（２．０ｍｍ2以上）をご使用ください。 

 
４－３．結線 

(1) ＢＮＣオスコネクタ付き７５Ω同軸ケーブルをＳＰＤのＢＮＣコネクタメスへ接続してください。 
 
(2) 接地線は、圧着端子Ｍ３サイズ（例：2.0 - 3 丸）を使用して付属のＭ３ネジにて締付けてください。締付トル

ク０．６３Ｎ・ｍ（６．３ｋｇｆ・ｃｍ）※過剰なトルクで締付けると、Ｍ３ネジの破損する恐れがあります。 
 
 ４－４．ＳＰＤの設置 
    同軸用ＳＰＤ ＬＰ－２－ＥＢ－Ｐを２台以上施工する場合、本体金属部が接触しないように設置してくださ

い。機器の故障や通信障害を引き起こす可能性があります。 
 
 ４－５．ＤＩＮレールへの取付 

ＳＰＤ本体取付穴にＤＩＮレールアタッチメントを取付けてください。 
アタッチメントの①にＤＩＮレールを引掛けます。 
次にＳＰＤ本体をＤＩＮレール側に押し下げ、ＤＩＮレール取付アタッチメントの②へＤＩＮレールをはめ込み

ます。“カチッ”と音が鳴り、ＤＩＮレールと接続されます。 
    ＤＩＮレールから外す時は、矢印と反対方向に力を加えることで外せます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
５．保守・点検 
  ５－１． テスターを用いた測定方法 

ＢＮＣコネクタの芯線にテスターを当て、ＳＰＤのＩＮ－ＯＵＴの抵抗を測定し、抵抗が１．０Ω±５％以内で 

あることを確認してください。 
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６．接地線の接続方法 
６－１．一般的な接続方法 
   同軸用ＳＰＤ ＬＰ－２－ＥＢ－Ｐには、接地端子が２つあります（Ｅ１とＥ２）。主装置側をＥ１、子機 

（ＩＴＶカメラ等）側はＥ２を使用してください。 
   Ｅ１端子と同軸ケーブルのシールド線は共通となっています。機器等の仕様でシールド線側の接地が問題となる

場合は、両方ともＥ２端子を使用してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)通常の接続 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b)シールド線を設置できない場合の接続例 
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６－２．主装置側から接地線が配線されている場合の対策例 
       下図のように別途接地極を設け連接接地とするか、支柱（金属製）に配線してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 対策例１ 新たに接地極を設ける 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 対策例２ 金属製支柱に接地線を接続する 

 
 
 
※ 製品改良により、形状及び仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 
※ 雷は自然現象であり、ＳＰＤを設置した場合でも完全に雷害発生を抑えることは出来ません。 

最悪、雷による被害が発生した場合でも、ＳＰＤを設置することにより被害の発生頻度を軽減することが 
できます。 

 ※ ＳＰＤの使用にあたり、機器や記憶メディア等の損傷についての保証は負いかねます。 
   あらかじめご了承頂きますようお願い致します。 
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